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DECYZJ^

Napodstawieart.4 ust. 1pkt l,art,12 ust. 1i2,art.27 ust, 1, art.37 ust. 1Ustawy zdnia14marca
1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednoliĘDz.U. z2021 r. poz.195); art. 10 § 2, art. 104 § 1,

afi.I07§1 i§3,art. 108§l,art. 130§3pktl,art. 162§lpktlUstawyzdnia14czerwca1960r.Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednoliĘDz.U. z2OżI r.poz,735); art.5 ust. 1, art,12 ust. 1, Ustawy
z dnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolĘDz.U,2020r,poz.20ż8);§3ust. 1pktl,§2lust. 1pkt4,ust.7oust.9orazZał.NrlczęśóAtabela
llp.2iczęśó Ctabela 1 lp. 1RozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia 7grudnia 2017 r. wsprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przezludzi(Dz.U. z20I7 r.poz.2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w §taszowie

po zapoznaniu się z otr4manym w dniu 25.11,202l r. zgjoszeniem Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-ZdĄu informującym o uzyskanych wynikach badń próbki
wody pochodzącej z wodociągu ,,Wiązownica", pobranej w dniu 23.I1.202Ir. w ramach nadzoru sanitarnego
nad jakością wody z wodociągu ,,Wiązownica'', zarządzanęgo przez P.P.U. ,,Propoloo ul Połaniecka25,28-22I
Osiek, w których stwierdzono obecnośó entęrokoków (paciorkowców kałowych) w ilości 12 jtVlO0ml oraz
bakterie grupy coli w ilości 15 jtk/100ml

1, Stwierdza brak przydatności wody do spoĘcia z wodociągu ,rWiązownica", ze względu na
zagr ożenie m ikrobio lo g iczne
a) Nakazuje zarządzającemu ujęciem wody tj. P.P.U. ,,Propol" ul. Połaniecka 25, 28-22l Osiek

podjąó dziŃanianaprawcze mające na celu wyeliminowanie zanięczyszczeń i doprowadzenie wody
do jakości odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r,

w sprawie jakości wody ptze7,naazonej do spozyciaptzezladzi(Dz.U. z20I7 r.poz.2294)
b) Przedstawić plan dzińań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowalym przez

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, Połaniec, Staszów
c) Zapewnić użytkownikom wodę do spożycia odpowiadającą wymogom sanitarnym z innego

zastępczego źródła (inne ujęcie wody, woda butelkowana) do czasu uzyskania jakości wody,z ujęcia
Wiązownica zgodnej z w /w rozporządzeniem

d) Przedłożyć wyniki badań próbek wody z wodociągu,,Wiązownica'' niezlryłocznie po wykonaniu
dzińań naprawczychwraz z informacją o zakończęniu prowadzonych dziŃań naprawczych

3. Stwierdza wygaśnięcie decyzji z dnia 04,05.2009 roku, znak: SE Ia - 426l/21109 stwierdzającej
przydatność wody do spoĘcia'z wodociągu ,,Wiązownica".

4. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia i życia
Iudzkiego.

. aZASADNIENIE

W wyniku kontroli jakości wody przeprowadzanej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu ż3.11.2021 roku
w wodociągu ,,Wiązownica", ujęcie wody w Wiązownicy Kolonii, zarządzane przez P,P.U. ,,Propol"
ul. Połaniecka 25, 28-22l Osiek stwierdzono jej zaniecryszczętlię mikrobiologiczne. Wyniki analiz próbki
wody pobranej w punkcie zgodności - budynku Urzędu i Miasta i Gminy w Osieku vlykazĘ obecność
enterokoków (paciorkowców kałowych) w ilości 12 jtk w 100 ml wody oraz bakterie grupy coli w ilości 15
jtVlOOml.



Zgodniezwpaganiami zawaĄmiw zńączniku nr I częśćAtab. I lp.2 i częśó C tabela 1 lp l
Rozporządzenia MinistraZdrowiazdnia 7 grudnia ż0I7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez Ladzi (Dz. U. z2017 t. poz. 2294) najwyższa dopuszczalna liczba enterokoków i bakterii grupy coli
w wodzie winna wynosić nie więcej niż 0 jtk/100ml.

Enterokoki to wskaźnik świadczący o skżeniu wody odchodami pochodzenia ludzkiego
irlvierzęcego, Enterokoki mogą byó odpowiedzialne za zapalenia pfuc, dróg moczowych, opon mózgowo-
rdzeniowych. Obecnośó w wodzie do spożycia enterokoków może świadczyó o obecności innych bakterii
chorobotwórczyeh,niebezpiecznych dla zdrowialudzi. Obecnośó bakterii grupy coli w wodzie może natomiast
sygnalizowaó nieodpowiednie jej uzdatnianie lub świadczyć o wtórnym zarieczyszczeniu.

W związku z powyższym naleĘ usunąó stwierdzone zagrożenie, mając na uwadze bezpieczeństwo
zdrowotnę ludności, Używanie wody o złej jakości bakteriologicznej stanowi zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego.

Przy obecnym zanieczyszczeniumikrobiologicznym wody obowiązl$e zakazwykorzystywania wody
do między innymi: picia,ptzygotowywania potraw, mycianaczyńkuchennych, mycia owoców iwarryvv, oraz
mycia zębów. Do spożycia należy użyvvaó wodę dostarczoną ptzez właściciela wodociągu lub korzystaó
z wody w opakowaniach jednostkowych. W przypadku korzystania z wody dostarczonej przez właściciela
wodociągu zę zbiomików i cystern woda do celów jak :uu1żej może być ufiana po jej uprzednim przegoto-
waniu. Po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego woda z wodociągu Wipownica może byó
wykorzystywana jedynie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spfukiwania toalet.

Na czas obowiązywaniazakazukorzystania zurządzenianależy zapewnić użytkownikom wodociągu
zastępcze źródło wody odpowiadającej wymogom sanitarnym za,wartymw rozporządzeniu Ministra Zdrowia
zdnia7 grudnia 20I'l r. w sprawie jakości wody przemaczoflej do spożyciaptzez ludzi (Dz. U.z2017 r.poz.
2294).

W zwipku zzaistniałą sytuacją na|eży niem,ńocznie podjąó dzińaniarraprawcze celem skutocznego
wyeliminowaniazanieczyszczeniamikrobiologicznego wody, co reguluje § 21 ust. 7 Rozporządzenia Minisha
Zdrowiaz dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spożyciaprzezludzi.

Podjęcie działańfiaprawczyah jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów §3 ust. 1 i ust. 3 powołanego
Rozporządzenia Ministra Zdrowia, który stanowi, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest
wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla
zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych
właściwości korozyjnych.

Zgodniez §21 ust. 9 w/w Rozpotządzenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kana|izacyjne przedstawia
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich
realizacjizaakceptowanymptzezwłaściwego wójta (burmistrza,prezydentamiasta). O podjętych działaniach
naprawczychnależy powiadomió pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie
oraz przedłożryó wyniki badania wody.

Mając nauwadze art.5 ust. 1ustawy zdnia7 czerwęa 2001r. ozbiorowym zaopatrzeniu wwodę
izbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedno|iĘ Dz. U. zż020 r. poz,2028), zgodnie zktórym
,,Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiąek zapewnió zdolnośó posiadanych urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod
odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, atakże
zapewnió należrytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków" zobowiązanym do wykonania
zarządzeń niniejszej decyzji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ,,Propol"n jako zarądzający
przedmiotowym ujęciem wody.

Zgodnie z art. 5 ust. 1a Ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorow}m odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 20ż0 r, poz, 2028) przedsiębiorstwo wodociągowe jest

obowiązane do prowadzenia regulamej wewnętrznej kontroli jakości wody. Natomiast w myśl § 5

Rozporządzenia MinistraZdrowiaz dnia7 grudnia2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, ocena przydatności wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach
kontroli wewnętrzrej obejmuje m.in. prowadzenie badan jakości wody i kużdorazowo po wystąpieniu
okoliczności mogących spowodowaó zmianę jakości wody (szczególnie jej pogorszenie) jak również



niezwłoczne informowanię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitamego o pogorszeniu
jakości wody.

Stosownie do postanowień § 26 ust.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz, U. z 2017 r. poz. 2294) ,,W przypadku,
októrymmowaw§21 ust. 1pkt24,podmioty,októrychmowaw§6i§7,przekazująodbiorcomusług
pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naptawczyęh mających na celu
zapewnienie należytejjakości dostarczanej wody wraz zę wskazarńem terminu ich zakończenia.'o

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 07 częrwca 200Lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedno|iĘ Dz. V. 2020 r. poz. 2028) wójt, burmistrz, ptezydent
miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spozyciaprzezludzi.

Mając na uwadze regulacje art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolĘ Dz.U, z 20118 r. poz. 994) oraz art. 3 ust.l Ustawy z dnia 7 czerwca 200ln o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednoliĘ Dz.U.2020 r. poz, 2028) iż do
zadań własnych Gminy należą sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę - zobowiązanym do wykonania
zaruądzeń niniejszej decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
i Burmistrz Miasta i Gminy Staszów jako organ wykonawczy gminy zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30, art. 3I
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
,,Propol" Sp. z o. o ul. Połaniecka25,28-22l Osiek, jako zarządzający przedmiotowym ujęciem.

Ze względu na sfuszny interes społeczny zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 Ustawy z dn. 14 czerwaa 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednoliĘ Dz. U, z 202l r. poz. 735 z późn. zm.) należńo
stwierdzić wygaśnięcie decyzji z dn.27 ,07 .2010 r. znak SE I a - 426I/66109 stwierdzEącej przydatność wody
do spożycia z wodociągu Wiązownica, jako bezprzedmiotowej, gdyż w obecnym stanie woda nie odpowiada
wyńaganiomzawartpwzńącznikurr 1częśóA, tabela Ilp.2iczęśó Ctabela l lp. 1 doRozporządzenia
Ministra Zdrowia.

Na podstawie art. 1 08 § 1 ustawy z dnia 14 czer:wca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekstjednolityDz.U.z202l r.poz.735 zpóźn. zrrr.) w związkuzart.27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, zaśnapodstawie art. 10 § 2 k. p. a. Organ
odstępuje od zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzji umożliwienie jej wypowiedzenia się co do zebranego materiału i dowodów oraz zgłoszonych żądań
z uwagi na zagrożenie zdrowia i Ęcia osób korzystających z wodociągu. Zgodnie z art. l30 §3 pkt 1

wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji

POUCZENIE
Od niniejszej decyĄi słuzy odwołanie do Świętokrzyskiego Pństwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego, ul. Jagiellońska68,25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Staszowie ul. Szpitalna 37l14 28-200 Staszów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Zgodnie,z treścią art. l07 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerł,łca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U . z
202l r., poz. 735 z późn. zrn.) strona może nzec się prawa do odwołania poprzez ńożenie stosownego oświadczenia
woli.
Stosownie zaś do treści art, l27 a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czprwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 202lr., poz, 735 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może nzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję oraz z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o nzeczeniu do wniesienia odwołania przęz ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i
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kierownik Sanitarnego

Otrzymuj ą (za zw r otr'ty m po świadczeni em

1. Adresat
2, Burmistrz Miasta
3. Burmistrz Miasta
4. Burmistrz Miasta
5. a/a

Otrzymują do wiadomości:
l. Starosta Powiatu Staszowskiego
2. Powiatowy LekarzWeterynarii w Staszowie

Gminy Osiek
Gminy Połaniec
Gminy Staszów
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